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obr. 2

Hodnoty v mm

obr. 1

    A        B     C          D        E

Hodnoty v mm

NÁVOD NA INSTALACINÁVOD NA INSTALACINÁVOD NA INSTALACINÁVOD NA INSTALACINÁVOD NA INSTALACI

Instalace zafiízení musí b˘t vykonána kvalifikovan˘m
personálem a musí odpovídat normám platn˘m v této
oblasti.
RovnûÏ je tfieba vÏdy dodrÏovat místní protipoÏární
normy, pfiedpisy podniku zodpovûdného za rozvod
plynu a pfiípadnû nafiízení magistrátu.
Zafiízení pfiedstavuje plynov˘ nástûnn˘ kotel na vytápûní
místností a ohfiev teplé uÏitkové vody, kter˘ pouÏívá
bitermického mûdûného v˘mûníku.
Jde o kotel s elektronick˘m ovládáním a automatick˘m
zapalováním, s ionizaãní kontrolou plamene a modulací
hofiení pfii vytápûní a ohfiívání vody.
Tento pfiístroj je vybaven otevfienou spalovací komorou
typu B11=BS.
Tento spotfiebiã nesmí b˘t nainstalován v místnostech
pouÏívan˘ch jako loÏnice, sprcha nebo v místnostech
vybaven˘ch krbem bez samostatného pfiívodu vzduchu.

Za úãelem kvalitní instalace si pamatujte, Ïe:
– kotel nesmí b˘t umístûn˘ nad sporák nebo jin˘

spotfiebiã urãen˘ k vafiení
– musí b˘t dodrÏeny minimální vzdálenosti od okolního

prostfiedí, potfiebné pfii údrÏbû.

Souãástí sériového vybavení kotle je montáÏní deska
s instalaãní li‰tou (obr. 1)
Pozice a rozmûry pfiípojek na hydraulick˘ rozvod jsou
uvedeny na nákresech.
– Pomocí vodováhy vyrovnejte montáÏní desku;

zkontrolujte, zda je montáÏní deska umístûna
vodorovnû a zkontrolujte rovnûÏ, zda je povrch, o
kter˘ se bude kotel opírat dokonale rovn˘; v pfiípadû
potfieby povrch zarovnejte.

– Vyznaãte body pro pfiipevnûní
– Odeberte montáÏní desku a pfiistupte k vyvrtání otvorÛ
– Pfiipevnûte desku ke zdi prostfiednictvím pfiíslu‰n˘ch

hmoÏdinek
– Zkontrolujte vodováhou, zda je vyrovnaná do

vodorovné polohy.

HYDRAULICKÁ P¤IPOJENÍHYDRAULICKÁ P¤IPOJENÍHYDRAULICKÁ P¤IPOJENÍHYDRAULICKÁ P¤IPOJENÍHYDRAULICKÁ P¤IPOJENÍ
Umístûní a rozmûry hydraulick˘ch pfiípojek jsou
uvedeny na obr. 1:

A v˘stup vody na vytápûní 3/4"

B v˘stup TUV 1/2"

C pfiívod plynu 3/4"

D vstup topné vody 3/4"

E vstup TUV 1/2"

V pfiípadû Ïe tvrdost vody pfievy‰uje 28° Fr
doporuãujeme pouÏít zmûkãovaãe vody, aby se
zabránilo usazování vodního kamene, k ãemuÏ u pfiíli‰
tvrdé vody dochází.
Otopná soustava musí b˘t vybavena vhodn˘m filtrem
a musí b˘t provedena v souladu s:
âSN 06 0310âSN 06 0310âSN 06 0310âSN 06 0310âSN 06 0310 - Projektování a montáÏ ústfiedního
vytápûní
âSN 06 0830âSN 06 0830âSN 06 0830âSN 06 0830âSN 06 0830 - Zabezpeãovací zafiízení pro ústfiední
vytápûní a ohfiívání uÏitkové vody
Kvalita vody v okruhu TUV má podstatn˘ vliv na
moÏnost zanesení vnitfiního systému v˘mûníku, zvlá‰tû
vápenat˘mi usazeninami. Musí proto splÀovat
parametry jakosti âSN  83 0616 âSN  83 0616 âSN  83 0616 âSN  83 0616 âSN  83 0616 (teplá uÏitková voda)
popfi. âSN 75 7111âSN 75 7111âSN 75 7111âSN 75 7111âSN 75 7111 (pitná voda)     hlavnû v ukazatelích
tvrdosti (souãet látkov˘ch koncentrací vápníku a hofiãíku
< 2.5 mmol/l).

MONTÁÎNÍ
DESKA

PLECHOV¯
PÁS

INSTALAâNÍ
 LI·TA

H   750
P   328
L   400
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P¤IPOJENÍ PLYNUP¤IPOJENÍ PLYNUP¤IPOJENÍ PLYNUP¤IPOJENÍ PLYNUP¤IPOJENÍ PLYNU
Pfiipojení kotlÛ  k pfiívodu plynu musí b˘t vykonáno v
souhlase s platn˘mi instalaãními normami.
Pfied samotn˘m pfiipojením je tfieba nejprve
zkontrolovat:
– Zda druh plynu souhlasí s plynem, pro kter˘ je kotel

urãen˘
– âistotu plynového potrubí.

Systém pfiívodu plynu musí odpovídat spotfiebû
kotle a musí b˘t vybaven˘ v‰emi
bezpeãnostními a kontrolními prvky, které jsou
pfiedepsány platn˘mi normami. Doporuãujeme
pouÏití filtru odpovídajících rozmûrÛ.

Po vykonané instalaci se pfiesvûdãte, zda
v‰echny spoje perfektnû tûsní.

Pfiipojení kotle na plyn musí b˘t provedeno vÏdy
oprávnûnou  firmou podle vyhlá‰ky âUBP a âBU     21/
1979 sb.(ve znûní vyhlá‰ky 554/1990 sb.)a to s
pracovníky s kvalifikací podle vyhlá‰ky FMPE 175/1975
sb.(ve znûní vyhlá‰ky FMPE 18/1986 sb.) a podle
schválené dokumentace pro plynoinstalaci.
Pfied kotel musí b˘t osazen plynov˘ kohout, nebo kulov˘
ventil s atestem pro plyn. Uzávûr plynu musí b˘t volnû
pfiístupn˘.
Kotel je urãen k provozu na zemní plyn o v˘hfievnosti
od 9 do 10,5 kWh/m3 a jmenovitém tlaku v rozvodné
síti 18 mbaru a propan o jmenovitém tlaku v rozvodné
síti 37 mbaru.

!

!

obr. 3

P¤IPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTIP¤IPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTIP¤IPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTIP¤IPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTIP¤IPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Kotle opou‰tûjí v˘robu kompletnû vybaveny kabelov˘mí
pfiípoji a je potfieba je pouze pfiipojit k síti elektrické
energie, k ãasovému nebo pokojovému termostatu
(T.A.), coÏ je tfieba vykonat prostfiednictvím urãen˘ch
svorek.
– Odmontujte kryt svorkovnice od‰roubováním

upevÀovacích ‰roubÛ (obr. 3)
– VloÏte pfiívodovou ‰ÀÛru elektrického proudu a ‰ÀÛru

pfiipadného T.A. do pfiíslu‰né úchytky na plá‰ti (obr. 4)
– Protáhnûte ‰ÀÛry pfied plynov˘m ventilem a

ãerpadlem a pfiipojte je k jiÏ existující skupinû ‰ÀÛr
– Vykonejte pfiipojení k elektrické síti a k pfiípadnému

pokojovému termostatu podle následujícího
schématu (kontakt pokojového termostatu pracuje
pod napûtím 230 V stfi. proudu)

– Pfiimontujte zpátky kryt svorkovnice a upevnûte jej
pfiíslu‰n˘mi ‰rouby

– Upevnûte ‰ÀÛru pfiívodu elektrické energie a
pfiípadného T.A. do nosiãe ‰ÀÛry umístûného na plá‰ti
prostfiednictvím pfiíslu‰ného ‰roubu

– Zavfiete panel a upevnûte jej ‰rouby.

Komponenty jsou napájeny síÈov˘m napûtím.!

L

N

obr. 4

! Je povinné:
- PouÏití magnetotermického vícepólového spínaãe na pfiívodu proudu,

kter˘ odpovídá normû CEI-EN (s vzdáleností kontaktÛ alespoÀ 3 mm).
- PouÏití kabelÛ o prÛmûru ≥ 1,5 mm2 a dodrÏování pfiipojení L (fáze)

– N (nulov˘).
- Provést uzemûní.
- Zapojení zásuvky musí odpovídat âSN 33 2180.

Je zakázáno pouÏití plynov˘ch nebo vodovodních trubek pro uzemûní
pfiístroje.

V˘robce nenese zodpovûdnost za pfiípadné ‰kody, zpÛsobené
chybûjícím uzemûním nebo nerespektováním toho, co je vyznaãeno v
elektrick˘ch schématech.

!

Kotle jsou vybaveny tfiíÏilov˘m pohybliv˘m pfiívodem s vidlicí. Pfiipojují
se do síÈové zásuvky instalované poblíÏ kotle tak, aby síÈová vidlice
byla pfiístupná po instalaci kotle ve smyslu poÏadavku âSN EN 60âSN EN 60âSN EN 60âSN EN 60âSN EN 60
335-1335-1335-1335-1335-1. Zásuvka musí vyhovovat ochranû nulováním, nebo zemnûním
a její pfiipojení musí b˘t dle âSN 33 2180 âSN 33 2180 âSN 33 2180 âSN 33 2180 âSN 33 2180 tak, aby ochrann˘ kolík byl
nahofie a stfiední nebo nulovací vodiã byl pfiipojen na pravou dutinku
pfii pohledu zpfiedu. SíÈové napûtí musí b˘t 230 V ±10%. Instalaci
zásuvky, pfiipojení prostorového termostatu a servis elektrické ãásti
kotle mÛÏe provádût osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací
dle vyhlá‰ky ã. 50/1978
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ROZVODOVÉ A FUNKâNÍ ELEKTRICKÉ SCHÉMAROZVODOVÉ A FUNKâNÍ ELEKTRICKÉ SCHÉMAROZVODOVÉ A FUNKâNÍ ELEKTRICKÉ SCHÉMAROZVODOVÉ A FUNKâNÍ ELEKTRICKÉ SCHÉMAROZVODOVÉ A FUNKâNÍ ELEKTRICKÉ SCHÉMA

L Fáze
N Nulov˘ vodiã
T.L. Havarijní termostat (102°C + 1-3)
S.R. Snímaã (NTC) teploty vytápûní
S.S. Snímaã (NTC) teploty TUV
OPE ¤ízení plynového ventilu
E.A.IR Zapalovací a ionizaãní elektroda
RL1 Relé pro povolení zapálení
RL4 Relé ãerpadla
T.F. Spalinov˘ termostat
MOD Modulátor
P âerpadlo
PA Tlakov˘ spínaã vody
P2 selet Pfiepínaã vypnuto/reset -léto-zima
P3 risc Potenciometr nastavení teploty vytápûní

P1 san Potenciometr nastavení teploty TUV
FA1 Konektor uzemûní
TA Pokojov˘ termostat
F1 PrÛtokov˘ snímaã TUV
CM1 timer off MÛstek pro vylouãení ãasu vypínání a minimálního

funkãního reÏimu
CM2 gpl MÛstek pro volbu zemní plyn - propan
FUSE1 Pojistka 1 a 2
LD1 Signálka (ãervená) poruchy
LD2 Signálka (zelená) zapojeného pfiívodu napûtí
LD3 Signálka (Ïlutá) nedostateãného mnoÏství vody
TR2 Trasformátor
IC21 ¤ídící deska
ME Vnûj‰í svorkovnice
Je doporuãená polarizace L-N.Je doporuãená polarizace L-N.Je doporuãená polarizace L-N.Je doporuãená polarizace L-N.Je doporuãená polarizace L-N.

obr. 6

obr. 5
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NAPLNùNÍ A VYPRÁZDNùNÍNAPLNùNÍ A VYPRÁZDNùNÍNAPLNùNÍ A VYPRÁZDNùNÍNAPLNùNÍ A VYPRÁZDNùNÍNAPLNùNÍ A VYPRÁZDNùNÍ
TOPNÉHO SYSTÉMUTOPNÉHO SYSTÉMUTOPNÉHO SYSTÉMUTOPNÉHO SYSTÉMUTOPNÉHO SYSTÉMU
kotel je vybaven tfiícestn˘m ventilem, kter˘ je umístûn
na vstupu TUV.
Voda pro první naplnûní i pro dopou‰tûní musí b˘t dle
âSN 07 7401 ãirá, bezbarvá, bez suspendovan˘ch
látek, oleje a chemicky agresivních pfiímûsí, nesmí b˘t
kyselá (pH niÏ‰í neÏ 7) s minimální uhliãitanovou tvrdostí
(max. 3,5 mval/l). V pfiípadû úpravy tvrdosti je nutné
pouÏít schválené pfiípravky.

PLNùNÍPLNùNÍPLNùNÍPLNùNÍPLNùNÍ
– Zkontrolujte, zda je pfiedbûÏné naplnûní expanzní

nádoby dostateãné.
– Uzávûr na odvzdu‰Àovacím ventilu uvolnûte alespoÀ

o jednu otoãku
– Pomalu napou‰tûjte tak, Ïe páku tfiícestného ventilu

nastavíte na „plnûní vodou” (obr. 7) dokud se na
tlakomûru (je umístûn˘ na panelu) neobjeví hodnota
1,5 bar1,5 bar1,5 bar1,5 bar1,5 bar (obr. 8).

– Nyní nastavte páku do pozice „otevfieno”
Poznámka: odvzdu‰nûní kotle probûhne automaticky
prostfiednictvím automatického odvzdu‰Àovacího
ventilu, kter˘ je umístûn˘ na ãerpadle.
Zkontrolujte, zda je ventil pro vypou‰tûní vzduchu
otevfien˘.

VYPRÁZDNùNÍVYPRÁZDNùNÍVYPRÁZDNùNÍVYPRÁZDNùNÍVYPRÁZDNùNÍ
– Pfied tím, neÏ zaãnete s vyprazdÀováním, vypnûte

pfiívod elektrické energie tak, Ïe hlavní vypínaã
zafiízení nastavíte do polohy „vypnuto”.

– Páku na trojcestném ventilu nastavte do polohy
„zavfieno”(obr. 7).
a) Topn˘ systéma) Topn˘ systéma) Topn˘ systéma) Topn˘ systéma) Topn˘ systém

– Uzavfiete kulové ventily na topném systému.
– Zatáhnûte za páãku poji‰Èovacího ventilu.(obr. 9).

b) Systém rozvodu teplé uÏitkové vodyb) Systém rozvodu teplé uÏitkové vodyb) Systém rozvodu teplé uÏitkové vodyb) Systém rozvodu teplé uÏitkové vodyb) Systém rozvodu teplé uÏitkové vody
– Otevfiete kohoutky na v˘tocích
teplé vody

PLNùNÍ VODOU

ODVOD SPALINODVOD SPALINODVOD SPALINODVOD SPALINODVOD SPALIN
A P¤ÍVODA P¤ÍVODA P¤ÍVODA P¤ÍVODA P¤ÍVOD
SPALOVACÍHOSPALOVACÍHOSPALOVACÍHOSPALOVACÍHOSPALOVACÍHO
VZDUCHUVZDUCHUVZDUCHUVZDUCHUVZDUCHU
Odvod spalin a pfiipojení na od-
koufiení musí b˘t provedeny v sou-
hlase s platn˘mi místními a celo-
státními normami a pfiedpisy.

Je povinné pouÏívat pevné roury, spojovací prvky mezi
díly musí hermeticky tûsnit a v‰echny komponenty musí
b˘t odolné proti Ïáru, kondenzátu a mechanické
námaze.

Kotle jsou vybaveny spalinov˘m termostatem,
kter˘ je umístûn˘ na pravé ãásti krytu pfieru‰ovaãe
a kter˘, v pfiípadû úniku vût‰ího mnoÏství spalin,
vypne provoz pfiístroje.

Neizolované vedení odkoufiení mÛÏe b˘t zdrojem
nebezpeãí.

Otvory pro pfiístup spalovacího vzduchu musí b˘t
vytvofieny tak, aby odpovídaly technick˘m
pfiedpisÛm.

Je zakázáno ucpávat nebo omezovat rozmûry
vûtracích otvorÛ v místnosti instalace.

Základní poÏadavky na vyústûní     odtahÛ spalin od
spotfiebiãÛ s hofiákem s nucen˘m pfiívodem spalovacího
vzduchu a s nucen˘m odtahem spalin se fiídí
technick˘mi pravidly TPG - G800 01TPG - G800 01TPG - G800 01TPG - G800 01TPG - G800 01

!

!

!

obr. 7

OTEV¤ENO

ZAV¤ENO

obr. 8

obr. 9

obr. 10

ø 130 mm
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FUNKâNÍ PRVKY KOTLEFUNKâNÍ PRVKY KOTLEFUNKâNÍ PRVKY KOTLEFUNKâNÍ PRVKY KOTLEFUNKâNÍ PRVKY KOTLE

PROVOZ KOTLEPROVOZ KOTLEPROVOZ KOTLEPROVOZ KOTLEPROVOZ KOTLE
– Nastavte kotlov˘ termostat (1) a termostat uÏitkové
vody (3) pfiibliÏnû do 2/3.
– Pfiepínaã funkcí (2) nastavte na  (léto) nebo 
(zima) v závislosti na roãním období. Mohou se
vyskytnout následující podmínky:
– V pfiípadû, Ïe není vydán poÏadavek na ohfiev, kotel
se nachází v provozním reÏimu „stand-by” a zelená
funkãní kontrolka (5) bliká.
– V pfiípadû poÏadavku ohfievu bliká zelená funkãní
kontrolka (5) dokud se nezapálí hofiák, pak zÛstane
trvale rozsvícena, aby tak signalizovala hofiící plamen.

Kotel zÛstane v provozu dokud nebude dosaÏeno
nastaven˘ch teplot a pak znovu pfiejde do reÏimu
„stand-by” a zelená funkãní kontrolka (5) zaãne blikat.

V pfiípadû, Ïe by do‰lo k poru‰e zapalování nebo k
provozní poru‰e, kotel vykoná „BEZPEâNOSTNÍ
ZASTAVENÍ”; zhasne zelená kontrolka (5) a rozsvítí
se ãervená kontrolka (4) signalizující poruchu kotle.

V pfiípadû nedostateãného obûhu vody zelená
kontrolka (5) zhasne a rozsvítí se zároveÀ ãervená
(4) a Ïlutá (6) kontrolka. Pfiepínaã funkcí (2)
nastavte do pozice • (vypnuto-reset) a naplÀte
systém tak, jak je to popsáno v pfiíslu‰né kapitole,
dokud ãervená a Ïlutá kontrolka nezhasnou.
Pfiepínaã funkcí (2) vraÈte do poÏadované polohy.
V pfiípadû nûkterého mezního stavu se kotel
pfiepne do poruchy.

1 - Plynov˘ ventil

2 - Ionizaãní a zapalovací elektroda

3 - Hofiák

4 - Bitermick˘ v˘mûník

5 - Havarijní termostat

6 - Sonda ntc vytápûní

7 - Spalinov˘ termostat

8 - Sonda ntc TUV

9 - Expanzní nádoba

10 - Odvzdu‰Àovací ventil

11 - Spínaã tlaku vody

12 - âerpadlo

13 - Senzor prÛtoku

14- Poji‰Èovací ventil

VSTUP
TUV

V¯STUP
TUV

PLYN

V¯STUP

TOPNÉ VODY

V¯STUP
TOPNÉ VODY

1

6 5 4

32

Kotel se pfiipojuje na zvlá‰tní komínov˘ prÛduch, kter˘ musí mít prÛmûr odpovídající v˘konu kotle a musí b˘t vyvloÏkován
v návaznosti na âSN. Pfied pfiipojením kotle doporuãujeme konzultaci s místním kominíkem popfi. zaji‰tûní pfiedbûÏné revize.
Kotel je vybaven vestavûn˘m pfieru‰ovaãem tahu. Doporuãen˘ komínov˘ tah nad pfieru‰ovaãem je v rozmezí  3 – 5 Pa. âást
koufiovodu nad pfieru‰ovaãem musí b˘t svislá  do vzdálenosti 500 mm. Doporuãujeme volit dal‰í spalinovou cestu co nejkrat‰í.
Komín musí b˘t proveden v souladu s âSN 73 4201 a âSN 73 4210âSN 73 4201 a âSN 73 4210âSN 73 4201 a âSN 73 4210âSN 73 4201 a âSN 73 4210âSN 73 4201 a âSN 73 4210 a splÀovat následující poÏadavky:
1/ Komínová vloÏka musí b˘t z nepropustného materiálu a odolná vÛãi spalinám a kondenzátu.
2/ Komín musí vykazovat dostateãnou pevnost a mal˘ prostup tepla. Musí b˘t dostateãnû tûsn˘, aby se zabránilo ochlazování.
3/ Aby vítr nemohl kolem komínu tvofiit tlakové zóny, které jsou silnûj‰í neÏ tah spalin, musí mít komín ústí nad ‰ikmou stfiechou
min. 0,65 m nad hfiebenem, nad plochou stfiechou min. 1m nad úrovní stfiechy popfi. prÛbûÏné atiky dle âSN 73 4201âSN 73 4201âSN 73 4201âSN 73 4201âSN 73 4201 odst. 84
– 86.

V pfiípadû poruchy teplotní sondy topení nebo TUV zaãne blikat
ãervená kontrolka.
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TECHNICKÉ ÚDAJETECHNICKÉ ÚDAJETECHNICKÉ ÚDAJETECHNICKÉ ÚDAJETECHNICKÉ ÚDAJE

POPIS HODNOT PRO UÎITKOVOU VODUPOPIS HODNOT PRO UÎITKOVOU VODUPOPIS HODNOT PRO UÎITKOVOU VODUPOPIS HODNOT PRO UÎITKOVOU VODUPOPIS HODNOT PRO UÎITKOVOU VODU 23C(I)
Objem uÏitkové vody  0,33 l

Maximální tlak  6 bar

Minimální tlak  0,15 bar

MnoÏství TUV s ∆t 25°C  13,8 l/min

MnoÏství TUV s ∆t 30°C  11,5 l/min

Teplotní rozsah TUV ( (± 3°C)  40-60 °C
Minimální prÛtok TUV  2,5 l/min

Limiter prÛtoku  10 l/min

(*) Pa a aritmetick˘ prÛmûr max. a min. v˘konÛ jsou udávané podle evropské normy EN297  1994/A2;1996
(**) Zkou‰ka provedena s ø 130 mm, délka 0,5 a s teplotou vody 80-60°C

P¤IPOJOVACÍ P¤ETLAKP¤IPOJOVACÍ P¤ETLAKP¤IPOJOVACÍ P¤ETLAKP¤IPOJOVACÍ P¤ETLAKP¤IPOJOVACÍ P¤ETLAK

Kotle jsou vybaveny hydraulicky a elektricky pfiipojen˘m
ãerpadlem, jehoÏ uÏitková v˘konnost je zobrazena na
grafu.
Kotle jsou vybaveny systémem protoãení ãerpadla, kter˘
spou‰tí ãerpadlo kaÏd˘ch 24 hodin nezávisle na pozici
pfiepínaã funkcí.

Funkce „protoãení ãerpadla” je zapojená pouze, je-li
kotel zapojen do sítû elektrické energie.

Je pfiísnû zakázáno spou‰tût ãerpadlo bez vody.
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PRÒTOK TOPNÉ VODY (l/h)

POPISPOPISPOPISPOPISPOPIS 23C(I)
Plyn G20 G30 G31

Kategorie pfiístroje II2H3+
Typ pfiístroje B11-BS
Tepeln˘ pfiíkon 26,70 kW
Tepeln˘ v˘kon 24,10 kW
Minimální tepeln˘ pfiíkon (topení) 10,40 kW
Minimální tepeln˘ v˘kon (topení) 8,70 kW
Minimální tepeln˘ pfiíkon (TUV) 10,40 kW
Minimální tepeln˘ v˘kon (TUV) 8,70 kW
Maximální úãinnost 90,30 %
Úãinnost pfii 30% na Pa* 87,90 %
Ztráta na plá‰ti pfii zapáleném hofiáku (max. v˘kon) 1,20 %
Ztráta na plá‰ti pfii vypnutém hofiáku 0,80 %
Teplota spalin (∆t) max. v˘kon 120 °C
Zbytkov˘ náporov˘ tlak (se souos˘m odkoufiením 0,85m) 0,20 mbar
Maximální mnoÏství odvádûn˘ch spalin** pfii max. v˘konu  0,018 0,018   0,018 kg/sec
Maximální mnoÏství odvádûn˘ch spalin** pfii min. v˘konu 0,016 0,016  0,016 Kg/sec
Nadmûrné mnoÏství  (λ) vzduchu pfii max. v˘konu  1,971 2,029  2,015 m3/m3

Nadmûrné mnoÏství (λ) vzduchu pfii min. v˘konu  4,426 4,59  4,567 m3/m3

CO2  max. **/ min.**  5,95/2,65 6,9/3,05  6,8/3 %
CO S.A.max. **/ min. **niÏ‰í neÏ  120/80 140/95  100/80 ppm
NOX S.A. max. **/ min. **niÏ‰í neÏ  160/100  190/120   180/120 ppm
Maximální provozní tlak pfii vytápûní 3 bar
Maximální povolená teplota do topení  90 °C
Teplotní rozsah do topení(± 3°C)  40-80 °C
Objem TUV  2,60 l
Elektrick˘ pfiíkon  230-50 Volt -Hz
Elektrick˘ pfiíkon 85 W
Hmotnost 30 kg
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WobbeÛv spodní ukazatel
(pfii 15°C – 1013 mbar) . . . . . . . MJ/m3s

Spodní v˘hfievnost MJ/m3s
       MJ/kgs

Nominální tlak plynu pfii max. v˘konu . . . . . . . . . mbar (mm H2O)

Minimální tlak plynu pfii max. v˘konu . . . . . . . . . mbar (mm H2O)

Hlavní hofiák
poãet 12 trysek . . . . . . . . . . Ø mm

Maximální spotfieba plynu na vytápûní . . . . . . . . m3/h

. . . . . . . . kg/h

Maximální spotfieba plynu pro TUV. . . . . . . . . . . m3/h

. . . . . . . . kg/h

Minimální spotfieba plynu na vytápûní . . . . . . . . . . m3/h

. . . . . . . . kg/h

Minimální spotfieba plynu pro TUV . . . . . . . . . . . m3/h
. . . . . . . . kg/h

Maximální tlak na v˘stupu ventilu na vytápûní mbar

mm H2O

Maximální tlak na v˘stupu ventilu na TUV mbar

mm H2O

Minimální tlak na v˘stupu ventilu na vytápûní mbar

mm H2O

Minimální tlak na v˘stupu ventilu na TUV   mbar
mm H2O

Cod. 10021085 - Ed. 2

Dodatky k instalaci kotle podle platn˘ch noremDodatky k instalaci kotle podle platn˘ch noremDodatky k instalaci kotle podle platn˘ch noremDodatky k instalaci kotle podle platn˘ch noremDodatky k instalaci kotle podle platn˘ch norem

MontáÏ kotlÛ smí provádût kvalifikovaná odborná firma, pfiiãemÏ je nutné dbát na v‰echny rady a upozornûní v této pfiíruãce.
MontáÏ musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi normami a pfiedpisy - viz âSN 38 6441, âSN 33 2000 - 7 - 701, âSN 06 1008âSN 38 6441, âSN 33 2000 - 7 - 701, âSN 06 1008âSN 38 6441, âSN 33 2000 - 7 - 701, âSN 06 1008âSN 38 6441, âSN 33 2000 - 7 - 701, âSN 06 1008âSN 38 6441, âSN 33 2000 - 7 - 701, âSN 06 1008
a âSN 38 6460a âSN 38 6460a âSN 38 6460a âSN 38 6460a âSN 38 6460.
Povinností montáÏní firmy je provést pfied instalací kontrolu správné volby typu kotle vzhledem k funkãním vlastnostem  a
poÏadovan˘m parametrÛm, vãetnû druhu paliva, a kontrolu oznaãení na obalu, zda odpovídá objednanému typu kotle. Po
rozbalení je nutné provést kontrolu správnosti a úplnosti dodávky. V pfiípadû pochybností informujte pfied montáÏí kotle v˘robce,
nebo dodavatele. Po montáÏi je pracovník, kter˘ provedl montáÏ povinen seznámit uÏivatele s provozem kotle pfiedat mu
návod k obsluze.
Místnost, v níÏ je kotel umístûn, musí b˘t dle âSN 33 2000 - 3 âSN 33 2000 - 3 âSN 33 2000 - 3 âSN 33 2000 - 3 âSN 33 2000 - 3  prostfiedí obyãejné základní chránûné pfied mrazem s okolní
teplotou vzduchu v rozsahu +5 do +35 °C s relativní vlhkostí do 80%.
Kotle mohou b˘t umístûny pouze v souladu s âSN 332000-7-701s âSN 332000-7-701s âSN 332000-7-701s âSN 332000-7-701s âSN 332000-7-701, V pfiípadû, Ïe je kotel umístûn v koupelnû, musí b˘t provedeno
ochranné pospojování v‰ech vodiv˘ch ãástí dle âSN 33 2000-4âSN 33 2000-4âSN 33 2000-4âSN 33 2000-4âSN 33 2000-4.
K obrysu kotle se nesmí pfiibliÏovat pfiedmûty ve smyslu âSN 06 10 08âSN 06 10 08âSN 06 10 08âSN 06 10 08âSN 06 10 08 (klasifikované dle âSN 73 08 23âSN 73 08 23âSN 73 08 23âSN 73 08 23âSN 73 08 23) na men‰í vzdálenost
jak:
100 mm z materiálÛ nesnadno hofilav˘ch, tûÏce hofilav˘ch, nebo stfiednû hofilav˘ch
200 mm z lehce hofilav˘ch hmot ( napfi. dfievovláknité desky, celulózové hmoty, polyuretan, polystyrén, polyetylén, PVC a pod.)

Upozornûní:Upozornûní:Upozornûní:Upozornûní:Upozornûní:
Na tepelné zafiízení a do vzdálenosti men‰í, neÏ je jeho bezpeãná vzdálenost, nesmûjí b˘t kladeny pfiedmûty z hofilav˘ch hmot
(nejmen‰í vzdálenost spotfiebiãe od hofilav˘ch hmot ve smûru hlavního sálání je 50 mm a v ostatních smûrech 10 mm).
Pfied zapoãetím prací, které mohou mít za následek zmûnu prostfiedí v prostoru instalovaného kotle (napfi. práce s nátûrov˘mi
hmotami, lepidly atd.), je nutné vypnout kotel pfiepínaãem reÏimÛ (poloha ukazatelem nahoru).

Pfied instalací kotle je nutné se pfiesvûdãit, Ïe zvolené místo odpovídá poÏadavkÛm na umístûní odvodu spalin a Ïe jsou
splnûné minimální v˘‰e uvedené vzdálenosti.


